
Systems

Wie ist es um die bauordnungsrechtlich geforderten 
sicherheitstechnischen Anlagen bestellt?

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 12 - VdTÜV - Mängelstatistik
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 1

VdTÜV - Mängelstatistik



Systems

VdTÜV – Mängelstatistik 

� Statistik des VdTÜV auf Basis der im Jahr 2012 erfassten Mängel 
(Quelle Baurechtsreport 2013)
� Angaben beruhen auf den von Sachverständigen der TÜV`en festgestellten 

Mängel in Sonderbauten

� Mängelbewertung erfolgte auf Basis der in den jeweiligen Bundesländern 
geltenden Prüfgrundsätze

� Mängelkategorisierung in:

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 12 - VdTÜV - Mängelstatistik
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 2

� Mängelkategorisierung in:
� ohne Mängel

� geringfügige oder nicht wesentliche Mängel

� sicherheitstechnische oder wesentliche Mängel

� gefährliche Mängel

� Datenbasis:
� 18703 Prüfungen vor erstmaliger Nutzung der baulichen Anlage

� 43624 wiederkehrende Prüfung

� Darstellung folgend:
� gerundete Prozentzahlen



Systems

VdTÜV – Mängelstatistik 

27%

20%

Prüfungen vor erstmaliger Nutzung
Alarmierungsanlagen

ohne Mängel geringfügige Mängel wesentliche einschl. gefährliche Mängel

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 12 - VdTÜV - Mängelstatistik
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 3

53%



Systems

VdTÜV – Mängelstatistik 

23%25%

wiederkehrende Prüfungen
Alarmierungsanlagen

ohne Mängel geringfügige Mängel wesentliche einschl. gefährliche Mängel

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 12 - VdTÜV - Mängelstatistik
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 4

52%



Systems

VdTÜV – Mängelstatistik 

34%

18%

Prüfungen vor erstmaliger Nutzung
Brandmeldeanlagen

ohne Mängel geringfügige Mängel wesentliche einschl. gefährliche Mängel

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 12 - VdTÜV - Mängelstatistik
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 5

34%

48%



Systems

VdTÜV – Mängelstatistik 

26%

13%

wiederkehrende Prüfungen
Brandmeldeanlagen

ohne Mängel geringfügige Mängel wesentliche einschl. gefährliche Mängel

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 12 - VdTÜV - Mängelstatistik
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 6

61%



Systems

VdTÜV – Mängelstatistik 

29%

15%

Prüfungen vor erstmaliger Nutzung
Sicherheitsstromversorgungsanlagen

ohne Mängel geringfügige Mängel wesentliche einschl. gefährliche Mängel

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 12 - VdTÜV - Mängelstatistik
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 7

56%



Systems

VdTÜV – Mängelstatistik 

25%
17%

wiederkehrende Prüfungen
Sicherheitsstromversorgungsanlagen

ohne Mängel geringfügige Mängel wesentliche einschl. gefährliche Mängel

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 12 - VdTÜV - Mängelstatistik
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 8

58%



Systems

VdTÜV – Mängelstatistik 

35%

16%

Prüfungen vor erstmaliger Nutzung
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

ohne Mängel geringfügige Mängel wesentliche einschl. gefährliche Mängel

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 12 - VdTÜV - Mängelstatistik
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 9

35%

49%



Systems

VdTÜV – Mängelstatistik 

21%21%

wiederkehrende Prüfungen
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

ohne Mängel geringfügige Mängel wesentliche einschl. gefährliche Mängel

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 12 - VdTÜV - Mängelstatistik
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 10

58%



Systems

VdTÜV – Mängelstatistik 

30%

9%

Prüfungen vor erstmaliger Nutzung
allgemeine elektrische Anlagen

ohne Mängel geringfügige Mängel wesentliche einschl. gefährliche Mängel

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 12 - VdTÜV - Mängelstatistik
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 11

61%



Systems

VdTÜV – Mängelstatistik 

19%
11%

wiederkehrende Prüfungen
allgemeine elektrische Anlagen

ohne Mängel geringfügige Mängel wesentliche einschl. gefährliche Mängel

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 12 - VdTÜV - Mängelstatistik
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 12

70%



Systems

VdTÜV – Mängelstatistik 

19%

Prüfungen vor erstmaliger Nutzung
Lüftungsanlagen

ohne Mängel geringfügige Mängel wesentliche einschl. gefährliche Mängel

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 12 - VdTÜV - Mängelstatistik
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 13

45%

36%



Systems

VdTÜV – Mängelstatistik 

23%

wiederkehrende Prüfungen
Lüftungsanlagen

ohne Mängel geringfügige Mängel wesentliche einschl. gefährliche Mängel

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 12 - VdTÜV - Mängelstatistik
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 14

43%

34%



Systems

VdTÜV – Mängelstatistik 

8%

Prüfungen vor erstmaliger Nutzung
CO-Warnanlagen

ohne Mängel geringfügige Mängel wesentliche einschl. gefährliche Mängel

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 12 - VdTÜV - Mängelstatistik
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 15

65%

27%



Systems

VdTÜV – Mängelstatistik 

10%

wiederkehrende Prüfungen
CO-Warnanlagen

ohne Mängel geringfügige Mängel wesentliche einschl. gefährliche Mängel

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 12 - VdTÜV - Mängelstatistik
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 16

64%

26%



Systems

VdTÜV – Mängelstatistik 

18%

Prüfungen vor erstmaliger Nutzung
Feuerlöschanlagen

ohne Mängel geringfügige Mängel wesentliche einschl. gefährliche Mängel

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 12 - VdTÜV - Mängelstatistik
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 17

40%

42%



Systems

VdTÜV – Mängelstatistik 

20%

wiederkehrende Prüfungen
Feuerlöschanlagen

ohne Mängel geringfügige Mängel wesentliche einschl. gefährliche Mängel

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 12 - VdTÜV - Mängelstatistik
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 18

38%

42%



Systems

VdTÜV – Mängelstatistik 

22%

Prüfungen vor erstmaliger Nutzung
Rauchabzugsanlagen

ohne Mängel geringfügige Mängel wesentliche einschl. gefährliche Mängel

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 12 - VdTÜV - Mängelstatistik
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 19

52%

26%



Systems

VdTÜV – Mängelstatistik 

23%

wiederkehrende Prüfungen
Rauchabzugsanlagen

ohne Mängel geringfügige Mängel wesentliche einschl. gefährliche Mängel

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 12 - VdTÜV - Mängelstatistik
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 20

43%

34%



Systems

VdTÜV – Mängelstatistik 

17%

Prüfungen vor erstmaliger Nutzung
über alle Anlagenarten

ohne Mängel geringfügige Mängel wesentliche einschl. gefährliche Mängel

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 12 - VdTÜV - Mängelstatistik
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 21

37%

46%



Systems

VdTÜV – Mängelstatistik 

33%

19%

wiederkehrende Prüfungen
über alle Anlagenarten

ohne Mängel geringfügige Mängel wesentliche einschl. gefährliche Mängel

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 12 - VdTÜV - Mängelstatistik
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 22

48%



Systems

Es steht also noch nicht gut um unsere technischen 
Anlagen und es gibt noch einiges zu tun.

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 12 - VdTÜV - Mängelstatistik
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 23

Nichtstun ist eine der größten und 
verhältnismäßig leicht zu beseitigenden 
Dummheiten. 

(Kafka)


