
Systems

Trotz allem Jammer unseres Lebens ist 
ein leises Lachen bei uns gleichermaßen 
immer zu Hause.

(Kafka)

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 1

(Kafka)

Bilder aus der Prüfpraxis



Systems

Lüftungsanlagen

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 2



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis
Lüftungsanlagen – typische Mängel

Vor Ort-Anzeige:
Immer gut im Blick

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 3



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
Lüftungsanlagen – typische Mängel

Lüftungsanlage als 
Fettabscheider?

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 4



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
Lüftungsanlagen – typische Mängel

Filterqualität mangelhaft

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 5



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
Lüftungsanlagen – typische Mängel

Brandschutzklappen
In Holzbalkendecke

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 6



Systems

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 7



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
Rauch und Wärmeabzugsanlagen – typische  Mängel

Am anderen Ende des Zuges befindet 
sich ……. eine Abzugsöffnung

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 8



Systems

Löschanlagen

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 9



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
nicht selbsttätige Feuerlöschanlagen – typische  Mängel

Und wie kommt der 
Schlauch in den Flur?

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 10



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
nicht selbsttätige Feuerlöschanlagen – typische  Mängel

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 11



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
selbsttätige Feuerlöschanlagen – typische  Mängel

Neues Löschmedium ?

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 12



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
selbsttätige Feuerlöschanlagen – typische  Mängel

Diese Rohrleitung ist wohl besonders 
belastbar?

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 13



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
selbsttätige Feuerlöschanlagen – typische  Mängel

Bei dieser Gaslöschanlage 
wird im Nachbarraum auch 
gleich mit geflutet.

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 14



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
selbsttätige Feuerlöschanlagen – typische  Mängel

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 15



Systems

Alarmierungsanlagen

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 16



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
Alarmierungsanlagen – typische  Mängel

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 17

Lautsprecher nicht gem. EN 54



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
Alarmierungsanlagen – typische  Mängel

Anschlüsse und Relais

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 18



Systems

Brandmeldeanlagen

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 19



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
Brandmeldeanlagen – typische  Mängel

Design steht an 
erster Stelle

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 20



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
Brandmeldeanlagen – typische  Mängel

Melderart
aufgrund des 
Staubanfalls nicht 
geeignet

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 21



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
Brandmeldeanlagen – typische  Mängel

Und wenn`s mal in 
der Zwischendecke 
brennt - gut das wir 
den HFM haben

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 22



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
Brandmeldeanlagen – typische  Mängel

Und wenn der HFM  zu häufig 
betätigt wird, decken wir ihn ab –
sinnigerweise in Bereichen in 
denen nicht oder nur wenig deutsch 
gesprochen wird mit 
Bedienungshinweis in deutscher 

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 23

Bedienungshinweis in deutscher 
Sprache



Systems

Sicherheitsbeleuchtung/ 
Sicherheitsstromversorgungen

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 24

Sicherheitsstromversorgungen



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
Sicherheitsstromvers./Sicherheitsbel. – typische  Mängel

Batteriever-
formung

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 25



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
Sicherheitsstromvers./Sicherheitsbel. – typische  Mängel

Wo war denn 
gleich die 
Batterie?

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 26



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
Sicherheitsstromvers./Sicherheitsbel. – typische  Mängel

der Weg ins Freie?

hier nur für Beschäftigte?

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 27



Systems

Elektrische Anlagen

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 28



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
allgemeine elektrische Anlagen – typische  Mängel

Funktionserhalts-
befestigung?

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 29



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
allgemeine elektrische Anlagen – typische  Mängel

Die neue preisgünstige Form 
der E30 - Befestigung?

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 30



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
allgemeine elektrische Anlagen – typische  Mängel

Funktionserhalt?
Die Trasse trägt 
hoffentlich alle 
Lasten!

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 31



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
allgemeine elektrische Anlagen – typische  Mängel

Brandschott 
ordnungsgemäß 
beschildert aber mit 
Kunststoffkanaldurch-
führung.

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 32

führung.



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
allgemeine elektrische Anlagen – typische  Mängel

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 33

Seit wann dient mit Dämmschichtbildner 
beschichtetes Styropor als Brandschott?



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
allgemeine elektrische Anlagen – typische  Mängel

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 34

geordnete 
Leitungs-
verlegung und 
Brandschott?



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
allgemeine elektrische Anlagen – typische  Mängel

Schott 
Beschilderung 
ordnungsgemäß? 
Bei dieser Aus-
führung würde ich 

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 35

führung würde ich 
auch auf die 
Eintragung der 
Verantwortlichkeit 
verzichten.



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
allgemeine elektrische Anlagen – typische  Mängel

Auch Laien 
schaffen 
problematische 
Anwendungen.

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 36



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
allgemeine elektrische Anlagen – typische  Mängel

Elektroverteilungen 
können vielfältiger Art 
sein – entspricht DIN 
VDE 0660?

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 37



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
allgemeine elektrische Anlagen – typische  Mängel

Übersichtliche Installation? 
Zugehörigkeit erkennbar?
Brandsicher = sicher brennt es irgendwann?

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 38



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
allgemeine elektrische Anlagen – typische  Mängel

Auch Nager kann man in der 
Verteilung finden.

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 39



Systems

Bilder aus der Prüfpraxis 
allgemeine elektrische Anlagen – typische  Mängel

Kurzschluss-
auswirkungen

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 40



Systems

5. EA der Prüfsachverständigen NRW
28.11.2014

TOP 7 - Bilder aus der Prüfpraxis
Verfasser: Hermann Freye

Folie: 41

Danke für Ihre Aufmerksamkeit


